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Le icone presenti in margine nel libretto hanno i seguenti significati: 
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121 ID DEL DDC AL QUALE VIENE FATTA LA RICHIESTA 960 
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 Per i collegamenti elettrici
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 Entrambe le interfacce RB100 disponibili sull’impianto possono avere attive tutte le 
richieste di servizio. Per semplicità sono stati abilitati i servizi ACS solo sull’RB100 
che gestisce il servizio valvola ACS, ed i servizi caldo/freddo solo sull’RB100 che 
gestisce il servizio valvola C-R. 

 
4.1.5 Configurazione Pannello Digitai Td
(che1trolo )(DDC) Id: 960

  

















Muoverci dinamicamente, 
nella ricerca, sviluppo e diffusione
di prodotti sicuri, ecologici, a basso consumo
energetico, attraverso la consapevole responsabilità 
di tutti i collaboratori.

La Mission Robur

Robur Spa

tecnologie avanzate 

per la climatizzazione

Via Parigi 4/6

24040 Verdellino/Zingonia (Bg) Italy

T +39 035 888111   F +39 035 884165

www.robur.it    robur@robur.it
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