








5





7

1.3	 KIT BASIC SOL LUX V2.

Fig. 1-2

Il Kit comprende:
	N°1	
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1.4	 INOX SOL 200 V2.
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1.6	 INOX SOL 300 V2.
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1.13	COLLEGAMENTO IDRAULICO 
COLLETTORI PIANO CP4XL.

L’installazione dei collettori deve essere e�ettuata 
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