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Temperatura minima -5°C. Il pacchetto è dotato 
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1.26	RIEMPIMENTO IMPIANTO 
CIRCUITO SOLARE.
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3.6	 SONDA ESTERNA DI 
TEMPERATURA (OPTIONAL).

Il Gaudium Solar Plus V2 è predisposto per 
l’applicazione della sonda esterna (Fig. 45) che 
è disponibile come kit optional. La sonda è 
collegabile direttamente alla scheda elettronica 
o all’impianto elettrico della caldaia e consente 
di diminuire auto4.1 (let)10 (t)9Q
BT
icocarm4.1 (len10 (t)9Q
.2 (oe )-2.8 (a) Q
.2 (oem10 (t)9)-8.8 (er))10 (t)9Q
0.1 (tu) 
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